Paristwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kotobrzegu

Kotobrzeg, 17 marca 2026 1.
HK.9011.6.6.2026

Centrum Rehabilitacji Rolnikéw KRUS , Niwa"
ul. Norwida 3
78-100 Kotobrzeg

Roczna ocena jakosci wody (od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r)) na ptywalni w CRR KRUS
Niwa ul. Norwida 3 w Kotobrzegu

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kotobrzegu na podstawie art. 4 ust. 1
ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Paristwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz.
416) oraz § 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie
wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U. 2 2022 r., poz. 1230)
zwanym dalej rozporzqdzeniem o ptywalniach, po dokonaniu rocznej oceny stwierdza, ze:
1. Woda doprowadzana na ptywalnie pochodzi z wodociggu zbiorowego zaopatrzenia
(wodocigg publiczny Kotobrzeg) i spefnia wymagania rozporzadzenia Ministra Zdrowia z
dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U.z 2017 r., poz. 2294).

2. Ptywalnia wyposazona jest w: basen rekreacyjny i niecke jacuzzi, oraz dziewied
natryskéw, z ktérych dokonywano oceny jakosci wody zgodnie z wymaganiem
rozporzadzenia o ptywalniach.

3. Ocena parametréw jakosci wody na ptywalni dokonywana byta przez zarzadzajacego
ptywalnig w wyniku:

1) prowadzonej biezacej obserwadji jakosci wody, z uwzglednieniem jej
udokumentowania,

2) systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urzadzen oraz rejestrowania
wynikéw pomiaréw w zakresie pH, potencjatu redox, chloru wolnego, chloru zwigzanego,
4. Badania jakosci wody na ptywalni wykonywane byty przez zarzadzajacego:

1} zgodnie z ustalonym z Paristwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w
Kotobrzegu harmonogramem oraz kazdorazowo w przypadku wystapienia sytuacji
mogacej miec wplyw na pogorszenie jakosci wody na ptywalni,

2) zgodnie z wymaganym zakresem okreslonym w zataczniku Nr 1 i Nr 2 do
rozporzadzenia o ptywalniach.

- zakres badan wykonywanych w laboratorium obejmowat: Escherichia coli, Pseudomonas
aeruginosa, ogdlna liczba mikroorganizméw w 36 °C, Legionella sp., metnosé, chloroform,
2 THM, azotany, utlenialnosé, ozon.

- pomiary potencjatu redox, chloru wolnego i chloru zwiazanego dokonywat przeszkolony
probkobiorca kazdorazowo przy poborze prébek wody w kierunku badan
mikrobiologicznych,
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3) zgodnie z wymagang czestotliwoscia okreslona w zataczniku Nr 2 do rozporzadzenia

o ptywalniach;

4) z zastosowaniem metodyk referencyjnych okreslonych w zataczniku Nr 4 do
rozporzadzenia o ptywalniach;

5) w laboratorium, posiadajacym akredytacje Polskiego Centrum Akredytacii, tj. SGS
Polska Sp. z 0.0. Laboratorium Srodowiskowe 43-200 Pszczyna ul. Cieszyriska 52A (nr
certyfikatu akredytacji AB 1232),

5. Zarzadzajacy ptywalnig przekazywat na biezaco wyniki badan jakoéci wody na ptywalni
prowadzonych w ramach kontroli wewnetrznej.

PPIS w Kotobrzegu w ramach kontroli urzedowej pobrat w dniu 25.03.2025r. prébki wody
do badan na ptywalni. Wyniki badan wody odpowiadaty wymaganiom okreslonym w
zataczniku Nr 1 i Nr 2 do rozporzadzenia o ptywalniach,

W stosunku do Zarzadzajacego ptywalnia Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Katobrzegu nie prowadzit w trakcie ocenianego okresu postepowan administracyjnych.
Jakos¢ wody na ptywalni w CRR KRUS Niwa ul. Norwida 3 w Kotabrzegu w ocenianym
okresie spetniata wymagania mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne rozporzadzenia o
ptywalniach z wyjatkiem pojedynczych prébek pobranych w ramach kontroli
wewnetrznej: w jednej prébce stwierdzono przekroczenie parametru ogodlnej liczby
mikroorganizméw (na cyrkulacji wody do basenu i brodzika); w jednej probce stwierdzono
przekroczenie bakterii Pseudomonas aeruginosa (w niecce jacuzzi) - niecka przez zarzadce
zostata wytqczono do momentu uzyskania wiaéciwego parametru wody, co potwierdzity
czynnosci stuzbowe,

Parfistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kotobrzegu majac na uwadze powyzszg
analize stwierdza, e CRR KRUS Niwa ul. Norwida 3, 78-100 Kotobrzeg prowadzitc ocene
jakesci wody na ptywalni w CRR KRUS Niwa ul. Norwida 3 w Kotobrzegu zgodnie z
wymaganiami obowigzujacych przepiséw.

Zgodnie z wynikami prowadzonych badan i pomiaréw, woda na ptywalni w CRR KRUS
Niwa, w tym doprowadzana na ptywalnie spetnia wymagania mikrobiologiczne i
fizykochemiczne okreslone w zatacznikach Nr 1 2 do rozporzgdzenia o plywalriiach.
Zgodnie z wymaganiem § 7 przywotanego rozporzadzenia zarzadzajacy ptywalniy

w komunikacie zamieszczonym na tablicy informacyjnej w obiekcie oraz na stronie
internetowej (jezeli taka jest prowadzona), informuje o ostatniej zbiorczej raocznej ocenie
jakosci wody na ptywalni dokonanej przez wiaéciwego inspektora sanitarnego.

Lidia Komers
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kotobrzegu
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