WYNIKI BADAN WODY NA PLYWALNI CRR KRUS NIWA W

KOtOBRZEGU
R oo
NORMA WYNIK
LICZBA PSEUDOMONAS 0 0
AERUGINOSA
LICZBA ESCHERICHIA COLI 0 0
Chloroform =<0,02
LICZBA Legionella sp. 0
Chlor wolny 0,7-1,0 0,33
Chlor zwigzany 0,3 0,18
Potencjat REDOX - 715
ph 6,5-7,6 6,8
LICZBA MIKROORGANIZMOW 0-20 2
Metnosé =<0,3
Utlenialnos¢ <4 0,85
Azotany =<20
Suma trihalometanéw =<1
_—F
NORMA WYNIK
LICZBA PSEUDOMONAS 0 0
AERUGINOSA
LICZBA ESCHERICHIA COLI 0 0
Chloroform =<0,03
LICZBA Legionella sp. 0
Chlor wolny 0,7-1,0 0,49
Chlor zwigzany 0,3 0,02
Potencjat REDOX - 697
ph 6,5-7,6 6,7
LICZBA MIKROORGANIZMOW 0-20 Nie wykryto
Metnosé =<0,3 <0,10
Utlenialnos¢ <4
Azotany =<20
Suma trihalometandéw =<1




WYNIKI BADAN WODY NA PLYWALNI CRR KRUS NIWA W

KOtOBRZEGU

NORMA WYNIK
LICZBA PSEUDOMONAS 0 0
AERUGINOSA
LICZBA ESCHERICHIA COLI 0 0
Chloroform =<0,03
LICZBA Legionella sp. 0
Chlor wolny 0,7-1,0 1,37
Chlor zwigzany 0,3 0,34
Potencjat REDOX - 765
ph 6,5-7,6 6,2
LICZBA MIKROORGANIZMOW 0-20 Nie wykryto
Metnosc =<0,3
Azotany =<20
Utlenialnos$¢ <4 0,97
Suma trihalometanéw <0,1

Data:05.082026r | Woda pobierana ¢ jacuzzi

NORMA WYNIK
LICZBA PSEUDOMONAS 0 0
AERUGINOSA
LICZBA ESCHERICHIA COLI 0 0
Chloroform =<0,03
LICZBA Legionella sp. 0 0
Chlor wolny 0,7-1,0 1,0
Chlor zwigzany 0,3 0,11
Potencjat REDOX - 721
ph 6,5-7,6 6,4
LICZBA MIKROORGANIZMOW 0-20 Nie wykryto
Metnos¢ =<0,3 <0,10
Azotany =<20
Utlenialnos¢ <4 0,69

Suma trihalometanéw

<0,1




WYNIKI BADAN WODY NA PLYWALNI CRR KRUS NIWA W

KOtOBRZEGU
_—F
NORMA WYNIK

LICZBA PSEUDOMONAS 0 0

AERUGINOSA

LICZBA ESCHERICHIA COLI 0 0

Chloroform =<0,03

LICZBA Legionella sp. 0

Chlor wolny 0,7-1,0 0,45

Chlor zwigzany 0,3 0,17

Potencjat REDOX - 610

ph 6,5-7,6 6,7

LICZBA MIKROORGANIZMOW 0-20

Metnosé =<0,3

Utlenialnos¢ <4 1,16

Azotany =<20

Suma trihalometanéw =<1
Data:19.08.202%r | Woda pobierana ¢ jacuzzi

NORMA WYNIK

LICZBA PSEUDOMONAS 0 0

AERUGINOSA

LICZBA ESCHERICHIA COLI 0 0

Chloroform =<0,03

LICZBA Legionella sp. 0

Chlor wolny 0,7-1,0 1,81

Chlor zwigzany 0,3 0,18

Potencjat REDOX - 725

ph 6,5-7,6 6,7

LICZBA MIKROORGANIZMOW 0-20

Metnosé =<0,3

Azotany =<20

Utlenialnos$¢ <4 1,41

Suma trihalometanéw <0,1




